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Nase znacka
y B6941-26171554
Vyjadieni o existenci zaFizeni distribucni seustavy (elektricka sit’)

ve vlastnictvi EG.D, a.s. a podminkach prace v jeho blizkosti

Investor stavby: Ivana Vorlova

Nazev stavby: Vodovodni a kanalizaéni ptipojka pro p.¢.65/2, k..
Stielice u Brna

Misto stavby: KU Stelice u Bma (757438), zadatelem vyznacené
zajmoveé zemi

Toto vyjadieni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizeni
distribuéni soustavy, vlastné&ném a provozovaném spoleénosti EG.D, a.s.,
a neni vyjadfenim pro izemni a stavebni fizeni.

Pro ziskani vyjadieni k uzemnimu a stavebnimu fizeni, prosim, postupujte
dle niZze uvedenych bodi. Kontakty na spravce zatizeni jsou uvedeny

v zavéru tohoto vyjadieni.

V zajmovém dzemi vySe uvedené stavby se nachazi:

Nadzemni vedeni NN

Dovolte, abychom Vas upozomuili, Ze dotfené venkovni elektrické vedeni
Jje provozovano ve veigjném zajmu a chranéno zakonem. Pfi provadéni
stavebnich praci a nasledné pfi uZivani hotové stavby je proto nutné
zajistit, aby nedoslo k jeho poSkozeni ani k ohroZeni jeho bezpetného

a spolehlivého provozu zejména tim, Ze zajistite:

1. Zapracovani podminek, uvedenych v tomto vyjadfeni, a zakresleni
trasy vedeni, vyskytujiciho se v zdjmovém tizemi, do projektové
dokumentace s podrobnym zakresem a okdtovanim umisténi stavby.

2. PredloZeni projektové dokumentace se zapracovanvmi podminkami -‘lzi"g_"";'fs';;v?::t“
{{o

spravci zafizeni k vydani souhlasu s ¢innosti a stavbou Cerns Bole

v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy. Zadost o souhlas s éinnosti 602,00 Brilo )
Spolefnost je zapsdna
v Obchodnim rejstriku

vedeném Krajskym soudem

v Bmé, v oddilu B, vioZce 8477
1&: 280 85 400

DIC: CZ28085400
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a stavbou v blizkosti zafizeni je mozné podat elektronickym
zpisobem na www.egd.cz — Souhlas s Cinnosti a stavbou v
blizkoesti zaFizeni,

3. Pt provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni
a znepfistupnéni zafizeni distribuéni soustavy.

4. Provadéni stavebnich praci v blizkosti venkovniho elektrického
vedeni piinasi zvy3ené riziko ohroZeni Zivota nebo zdravi elektrickym
proudem a zvy$ené riziko poikozeni majetku. Pfi provadéni stavby
je povinnosti viech zi€astnénych osob zajistit dodrZzovani poZadavki
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, coZ mj. stanovuje Stavebni
zakon &. 183/2006 Sb., Zakon o BOZP ¢&. 309/2006 Sb., a natizeni
vlady &. 591/2006 Sb. Z tohoto divodu je nutné, abyste zajistili:

a. Provadéni vykopovych praci v blizkosti nadzemniho vedeni
NN tak, aby nedoslo k naruseni jejich stability a uzemniovaci
soustavy, nebo nebyl jinak ohroZen provoz tohoto zafizeni
a bezpetnost osob.

b. Dodrzovani platnych ustanoveni norem stanovujicich podminky
pro praci v blizkosti elektrickych vedeni CSN EN 50 110-1
a PNE 33 3302, zvlasté pak minimélni dovolené vzdalenosti od

vedeni:
Vybrané vzdalenosti/provedent vodici Ho.l? IZO]D‘.I?"“ .
vodice vodite

Nad budovami
Nad neschiidnymi &astmi (sklon > 15°), vzdorujici ohni 05m 03 m
Nad schudny mi &dstimi (sklon < 15°), vzdomyjici ohni 4m 3m
INa budevich
[K budovam a jejich &astem nebo vybavenim | 02 ml 0,1 m
[Kolem zednich oken
IPfed oknem (pouze stavajici vedeni) 2m Im
[INad oknem 0.2 m 0,2 m
[Vedle okna 0,5 m| 0,5 m|
IPod oknem 1m 1m
[Kolem stfesnich oken
Pred oknem 3m 2 m
INad oknem 1m | mf
'Vedle okna 1 m 1 m|
Pod oknem 1 m| 1 m|

5. Vysledna stavba musi spliiovat obecné pozadavky na vystavbu
anesmi svym stavem ohroZovat zivoty, zdravi, bezpecnost nebo
majetek t¥etich osob. Upozoriiujeme, Ze pokud nebudou dodrieny
stanovené vzdilenosti od venkovniho elektrického vedeni,
ptijde o poruseni téchto obecnych poZadavki, coZ v krajnim
pfipadé miZe znamenat i nemoZnost uZivani stavby nebo na¥izeni
odstranéni stavby dle Stavebniho zikona 183/2006 Sb.
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Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sd€lovaciho zafizeni
na telefonnim ¢isle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty spravci zafizeni:
VN+NN Regionalni sprava, Antonin Pisafovic,
tel.: 54514-2295,
mail: antonin.pisarovic@egd.cz
Vyjadieni ma platnost do 08.03.2024.

Upozoriiujeme na moznou polohovou odchylku vedeni v pfilozené situaci
s informativnim zakresem siti.

Do piiloZené a nami orazitkované situace jsme informativné zakreslili:
- zelené& ¢arkované nadzemni vedeni NN
Ke viem dal§im, souvisejicim jednanim pfedleZte, prosim, toto

vyjadreni.

Vyjadieni nenahrazuje a neuvadi pfipojovaci podminky. V pfipad€, ze
pozadujete piipojeni nového odb&rmého mista, miZete podat Zadost
elektronicky na www.egd.cz.

S pratelskym pozdravem

EG.D,as.

Bl ggg -

Lsdn:ld 1873/36 Cern4 Fole, 602 0O Bmo

Piiloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem siti
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EG.D, as,, Lidicka 1873736, Cem4 Pole, 602 00 Brmo

Ivana Vorlova
Jiraskova 629
67201 Moravsky Krumlov

Brno, 10.03.2022

Souhlas s ¢innosti a stavbou v blizkosti zaFizeni distribucni soustavy
(elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, a.s.

Nazev stavby: Vodovodni a kanalizaéni pfipojka pro parc. €.65/2,
k. 4. Stielice u Brna
Misto stavby: k. 0. Stielice u Brna {(757438), Zadatelem vyznaCené

z&jmové vzemi

Toto vyjadfeni slouzi pro potieby Fadného umisténi, vystavby a uZivani
stavby a je vyjadfenim pro izemni a stavebni fizeni.

V zajmovém tizem{ vySe uvedené stavby se nachazi:
Nadzemni vedeni NN

Na zdkladé predloZené projektové dokumentace udélujeme souhlas

s provedenim vy$e uvedené akce v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy,
ktery se vztahuje k Vyjadreni o existenci zafizeni distribucni soustavy

&. 26171554, s platnosti do 08.03.2024, pti splnéni nasledujicich podminek.

Dotéené venkovni elektrické vedeni je provozovéano ve vefejném zdjmu

a chranéno zakonem. P provadéni stavebnich praci a nasledné pfi uzivani

hotové stavby je proto nutné zabezpedit, aby nedoslo k jeho poSkozeni ani

k ohroZeni jeho bezpeéného a spolehlivého provozu zejména tim, Ze zajistite:

1. 'V disledku stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znep¥istupnéni
venkovniho elektrického vedeni.

2. Provadé&ni stavebnich praci v blizkosti venkovniho elektrického vedeni
ptinasi zvysené riziko ohroZeni Zivota nebo zdravi elektrickym proudem
a zvySené riziko poskozeni majetku. Pfi provadéni stavby je povinnosti
viech ziGastnénych osob zajistit dodrZovani pozadavkl bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci, coZ mj. stanovuje Stavebni zakon ¢. 183/2006
Sb., Zakon o BOZP ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.
Z tohoto diivodu je nutné:

a) Provadét vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN tak, aby

Cislo zadosti: 27056587

EG.D, a.s.

Poskytovani informaci k
sitim

Hady 968/2

614 00 Brno
www.egd.cz
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nedo3lo k naruSeni jejich stability a uzemiiovaci soustavy nebo nebyl
jinak ohroZen provoz tohoto zatizeni a bezpecnost osob.

Vykopy musi byt providdény min. 1 m od zdkladi stoZari

nadzemniho NN.

b) Dodrzovat platna ustanoveni norem, stanovujicich podminky pro praci
v blizkosti elektrickych vedeni CSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE
33 0000-6, zv143té pak minimalni dovolené vzdalenosti od vedeni:

Minimalni dovolené vzdélenosti vljé)il;e IZ&I)(;W{::e
Nad budovami
Nad neschiidnymi ¢dstmi (sklon > 15°), vzdorujici ohni 0,5m 03m
Nad schiidnymi &4stmi (sklon =< 15°), vzdorujici ohni 4m 3m
Na budovach
K budovam a jejich ¢dstem nebo vybavenim 02m 0,lm
Kolem zednich oken
Pfed oknem (pouze stavajici vedeni) 2m Im
Nad oknem 0,2m 0,2m
Vedle okna 0,5m 0,5m
Pod oknem 1m 1m
Kolem stfeSnich oken
Pfed oknem 3m 2m
Nad oknem Im 1m
Vedle okna im 1m
Ped oknem 1m 1m

3. Vysledn4 stavba bude spliiovat obecné pozadavky na vystavbu a nesmi
svym stavem ohroZovat Zivoty, zdravi, bezpe¢nost nebo majetek tfetich
osob. Upozoriiujeme, Ze pokud nebudou dodrzeny stanovené
vzdilenosti od venkovniho elektrického vedeni, piijde o poruseni
téchto obecnych poZadavki, coZ v krajnim pfipadé miiZe znamenat
i nemozZnost uZivani stavby nebo narizeni odstranéni stavby dle

Stavebniho zakona 183/2006 Sb.

4. Ohléseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni na

telefonnim ¢isle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty spraveid zafrizeni:
VN+NN:

Cislo zadosti: 27056587
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Regionalni sprava, David Zima, tel.: 54514-1704, mail: david.zima@egd.cz
Ke viem dal§im, souvisejicim jednanim p¥edloZte, prosim, toto
vyjadieni.

S pfatelskym pozdravem

EG.D, as.

O: eg-d -

Lidické 1873/36, Cerné Pole, 802 00 Bmo

Cislo zadosti: 27056587 3/3






Informativni zdkres siti elektro k zadosti 26171554
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